
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

17 GX-B1312/20-7-25006～25008 2025/2/18
本次共检电力变压器3
台，3台电力变压器所

检项目合格。

18 GX-B1312/20-7-25014～25017 2025/2/18
本次共检电力变压器4
台，4台电力变压器所

检项目合格。



19 GX-B1321/20-7-25034～25044 2025/2/18本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所

20 GX-B1321/20-7-25045～25053 2025/2/18本次共检电力电缆9条，9条电力电缆所

21 GX-B1495/20-7-25001～25012 2025/2/18
本次共检高压防爆开关
12台，12台高压防爆开
关所检项目合格。



22 GX-B1495/20-7-25033～25041 2025/2/18
本次共检高压防爆开关
9台，9台高压防爆开关

所检项目合格。

23 GX-B1559/22-7-25002 2025.2.20 所检项目合格。


