
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

50 GX-B1329/21-5-25087～25102 2025/4/8

本次共检氧化锌
避雷器16组，16
组所检项目合格

。

51 GX-B1495/20-5-25066～25067 2025.4.8

本次共检高压开
关柜2台，2台高
压开关柜所检项

目合格。



52 GX-B1321/20-5-25056 2025.4.11 所检项目合格。


