
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

111 GX-B1312/20-3-25088～25089 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器2台，2台防爆干式变
压器所检项目合格。

112 GX-B1312/20-3-25092～25101 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器10台，10台防爆干式
变压器所检项目合格。



113 GX-B1312/20-3-25102～25105 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器4台，4台防爆干式变
压器所检项目合格。

114 GX-B1312/20-3-25106～25110 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器5台，5台防爆干式变
压器所检项目合格。



115 GX-B1312/20-3-25111～25114 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器4台，4台防爆干式变
压器所检项目合格。

116 GX-B1312/20-3-25115～25120 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器6台，6台防爆干式变
压器所检项目合格。



117 GX-B1312/20-3-25121～25126 2025.4.29
本次共检防爆干式变压
器6台，6台防爆干式变
压器所检项目合格。

118 GX-B1312/20-3-25129 2025.4.29 所检项目合格。



119 GX-B1312/20-3-25091 2025.4.29 所检项目合格。

120 GX-B1312/20-3-25131～25133 2025.4.29
本次共检电力变压器
3台，3台电力变压器所

检项目合格。



121 GX-B1312/20-3-25134 2025.4.29 所检项目合格。


